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WIRING DIAGRAM
SCHEMA ELECTRIQUE

GERÄTEANORDNUNG
LAYOUT OF EQUIPMENT
DISPOSITION DE L'EQUIPEMENT

SACHNUMMER
NUMBER
DE PRODUIT

BETRIEBSSPANNUNG
OPERATING VOLTAGE
TENSION DE SERVICE

STEUERSPANNUNG
CONTROL VOLTAGE
TENSION DE COMMANDE

400V -10%
- 440V +5% 
50/60HZ

115V 50-60HZ

4005-24391-84391

4005-24391-84391

13809447

13809447

25
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0.
20

22
09

:0
4

DECKBLATT
COVER SHEET
COUVERTURE

000ECN626854

Haid Patrick21.10.2022

PRIMÄRSPANNUNG DER TRANSFORMATOREN UND NETZTEIL AN LÄNDERSPANNUNG ANPASSEN
ADAPT THE PRIMARY VOLTAGE OF THE TRANSFORMERS AND THE POWER SUPPLY UNIT TO COUNTRIES VOLTAGE
ADAPTER LA TENSION PRIMAIRE DES TRANSORMATEURS ET LE BLOC D'ALIMENTATION À LA TENSION DU PAYS

DRW-FU 15KW;  KAW-FU 11kW; WIW-FU 45KW
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LAYOUT OF EQUIPMENT
DISPOSITION DE L'EQUIPEMENT

/68 =S1 21.01.2022 SeifertGERÄTEANORDNUNG
LAYOUT OF EQUIPMENT
DISPOSITION DE L'EQUIPEMENT

/69 =S1 21.01.2022 SeifertGERÄTEANORDNUNG
LAYOUT OF EQUIPMENT
DISPOSITION DE L'EQUIPEMENT
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TERMINAL PLAN
SCHEMA DES BORNES
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TERMINAL PLAN
SCHEMA DES BORNES

/78 =S1 21.01.2022 SeifertKLEMMENPLAN
TERMINAL PLAN
SCHEMA DES BORNES

/79 =S1 21.01.2022 SeifertKLEMMENPLAN
TERMINAL PLAN
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1 2

3 4

5 6

13 14

21 22

31 32

43 44

/13.D2 /13.D2

/39.A8

/50.D1

/11.D5

/23.F7/24.A1

/38.A2/36.D2

/43.A1

N-20

1

3

095

98

2

-X5 2

+A

4

-X5 4

+A

N-20

5

-X5 5

+A

-X5 3

+A

3

-X5 1

+A

1

N-20

7

3

PE_X1

PE_X1

PE_X1PE_X1

PE_X1PE_X1PE_X1

PE_X1

X1

X2
-P117

=X
+A X1

X2
-P104

=X
+A X1

X2
-P107

=X
+AX1

X2
-P110

=X
+A

-P101

=A
+A

-P102

=A
+A

11
12 14

/33.F1

-K00
+A

11
12 14

/33.F3

-K01
+A

11
12 14

/31.F2

-K0
+A

11
12 14

/33.F4
-K04

+A

11
12 14

/33.F5
-K05

+A

11
12 14

/33.F6
-K06

+A

11
12 14

/33.F7

-K07
+A

P
E

4

P
E

6

P
E

8

P
E

10

46
2

46
3

-X1 46
4

-X1 46
5

46
6

-X1 46
7

46
8

-X1 46
9

A1

A2

-Q0
+A

-Q0
+A

/16.D2

/11.A1

/26.B8
/19.B3

HAUPTSCHÜTZ
MAIN CONTACTOR

CONTACTEUR PRINCIPAL

HORN
HORN

KLAXON

HORN
HORN

KLAXON

ÜBERLAST
OVERLOAD

SURCHARGE

Kontakt
6A/250V

Kontakt
6A/250V

Kontakt
6A/250V

ARBEITSBEREICHSBEGRENZUNG
OPERATING RANGE LIMITATION SYSTEM

SYSTÈME DE LIMITATION DE LA ZONE DE TRAVAIL

ÜBERBRÜCKUNG
BRIDGING
SHUNTAGE

VORWARNUNG
PRE-WARNING
PREALARME

ÜBERLAST
OVERLOAD

SURCHARGE

BETRIEB
WORK

MARCHE

FUNKFERNSTEUERUNG
RADIO CONTROL SYSTEM
RADIOTELECOMMANDE

ÜBERLAST
OVERLOAD

SURCHARGE

100%

Kontakt
6A/250V
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14

12
11

M
~

ϑ

/6.C4
/6.C8
/6.C7
/6.C6

/13.D2

M M M M
~ ~ ~ ~

/13.D8

2

4

6

1413

5

3

1

/11.D5

95
99
095
98

N-20

7

PE_X1

-E12
+A

100-240V 5W

PH N

~ ~

1

2

3

4

5

6/17.C6
-Q10

+A

A1

A2

-Q10
+A

/17.C7

/17.B7

-Q10
+A

-E11
+A

heat pipe
cabinet cooler-E1

+A L N PE

-B10
+A

-40°C - +20°C

6

7

2

1 34 5

7 6 5 4 3 2 1 L3 L2 L1 N PE

-E10
+A

air conditioning cabinet

A1

A2

-K3
+H

*

/17.B4

/52.B6

-K3
+H

*

/59.B4
-PE1 PE

6

/59.E5
-PE2 PE

20

L N PE

-E3
+A

-X20
+A L PE N

1

2
/17.B1

-B1
+A

-B1
+A

2

1

4

3

<25°C >35°C

/17
.B

7

P
E

5

-X1

40
2

40
1

-X1

40
3

-X1

40
1

-X1

40
2

-X1

40
1

52
2

-X1

52
3-X1

84-X81

83-X81

84-X81

83-X81

40
1

-X1

40
5

40
1

VENTILATOR
VENTILATOR

VENTILATEUR

SCHALTSCHRANK
SWITCHBOX

ARMOIRE ELECTRIQUE

KLIMAANLAGE
AIR CONDITIONING

EQUIPMENT
SYSTEME DE CLIMATISATION

SCHALTSCHRANK
SWITCHBOX

ARMOIRE ELECTRIQUE

*

*HEATPIPE

SCHALTSCHRANK
SWITCHBOX

ARMOIRE ELECTRIQUE

*

HEIZUNG
HEATING

CHAUFFAGE

SCHALTSCHRANK
SWITCHBOX

ARMOIRE ELECTRIQUE

TEMPERATURWÄCHTER
TEMPERATURE MONITOR
CONTROLEUR DE TEMPERATURE

-25°C

BRÜCKE
BRIDGE
PONT

-25°C

TEMPERATUR
TEMPERATURE
TEMPERATURE

*

SCHUKO-STECKDOSE
EARTHED SOCKET

P DE COURANT A CONTACT DE PROT

*

ODER
OR
OU

ODER
OR
OU

*BELEUCHTUNG
LIGHTING

ÉCLAIRAGE

SCHALTSCHRANK
SWITCHBOX

ARMOIRE ELECTRIQUE

S1

230V

*
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CI501-PNIO B2

/21.D4
-KF20

+H
1.9

UP
CI501-PNIO B2

/21.D4
-KF20

+H
1.8

ZP
DX581-S A0

/20.D4
-KF2

+A
1.9

UP
DX581-S A0

/20.D4
-KF2

+A
1.8

TB521-ETH B2

/20.D1
-KF1.0

+A

+2
4V

 D
C

L+ L+

+2
4V

 D
C

M

0V

M

0V

FE

FE

DC-IN 10W

/20.C3
-KF1.0

+A L+ L+ M M FE

L+ L+ M M FE

DC-IN 10W

P
E

11

-X1

21-X01 43 65 87 109

-T6
+A

PE N L

V- V- V+ V+

21,6-26,4 VDC 24VDC 10A

88-264VAC
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V

+_
X
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5251-X01 5453 5655 5857 6059 6261

24
V

+_
X

01
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NOT-HALT
EMERGENCY STOP

L'ARRÊT D'URGENCE
13809447 25
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/42.E5

/42.E5

24V

L-

/18.A3
/18.A3 /24.A1

/24.A1

/46.A3

/46.A3

/15.C4

=L/64.D2

=L/64.D2

/48.D6
/48.D6

/18.D3

/18.C3

L2.3

L2.3

7
N-20

6

-X2 6

+F

7

-X2 7

+FN-20
7

#720

#720

PE_X1

-X1-C
1

+A

1

22

NOT-HALT+

NOT-HALT 1

#720
NOT-HALT 2

24V-_X01

24V-_X01

X5/10
.C

3
-W

10
0

=A +A

17
17

/10
.C

3
-W

10
0

=A +A

B:7

7R:7

X5

/10
.C

3
-W

10
0

=A +A

B:6

6R:6

X5

21

22
-S115

=A
+A

21

22
-B109

=B
+A

-T4
+A

L N PE

DC
/O

K
+V -V

24VDC 1A

85-264VAC

-F10
+A A1

A2

Y1 Y2 13

14

23

24

33

34

41

42

/13
.C

3

/13
.C

3

/14
.D

5

/29
.B

7

SNO 4003K-C

Y3

-B50

=S3
+A 13

14

21

22

12
0

-X1

12
1

-X1 12
1

13
2

-X1

13
2

13
3

-X1 13
3

61-X1 61

62-X1

60
0

-X1

60
1

-X1

12
0

-B50
+A 13

14

21

22

-B52
+A 13

14

21

22

31

32
/16.F1

-Q0
+A

NOT-HALT
EMERGENCY STOP
L'ARRÊT D'URGENCE

HUBWERK
HOIST GEAR
MÉC.DE LEVAGE

NOT-HALT
EMERGENCY STOP

L'ARRÊT D'URGENCE

STEUERSTAND
CONTROL STAND

POSTE DE COMMANDE

NOT-HALT
EMERGENCY STOP
L'ARRÊT D'URGENCE

FAHRWERK
TRAVELLING GEAR
L´ENSEMBLE DE TRANSLATION

WINDFREISTELLUNG
WIND RELEASE

MISE EN GIROUETTE
TURMFUß

TOWER BASE
BASE DU MAT

FAHRWERK
TRAVELLING GEAR

L´ENSEMBLE DE TRANSLATION

VERBINDUNG
CONNECTION

RACCORDEMENT

=A
X5/6

=A
X5/7

=A
X5/17

JA
YES
OUI

NEIN
NO

NON

NEIN
NO

NON

NEIN
NO

NON

NEIN
NO

NON

JA
YES
OUI

JA
YES
OUI

JA
YES
OUI

*

TÜRENDSCHALTER
DOOR LIMIT SWITCH

FINE DE COURSE DE PORTE
FAHRWERK

TRAVELLING GEAR
L´ENSEMBLE DE TRANSLATION

NOT-HALT
EMERGENCY STOP
L'ARRÊT D'URGENCE

FUNKFERNSTEUERUNG
RADIO CONTROL SYSTEM
RADIOTELECOMMANDE

NOT-HALT
EMERGENCY STOP
L'ARRÊT D'URGENCE
DREHBÜHNE
SLEWING PLATFORM
PLATE-FORME TOURNANTE

NICHT SERIENMAESSIG
NOT STANDARD
PAS STANDARD
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STEUERUNG
CONTROL SYSTEM

SYSTEME DE COMMANDE
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1

59

6

CM579ABB

PWR

STA1

RUN

STA2

RDY

x10H

x01H
ADDR

ADDR
9

ACDE
F

B

8
7

654

1
0

2 3

9
ACDE

F
B

8
7

654

1
0

2 3

PNIO

PNIO

SM560-SABB

PWR

I-ERR

RUN

E-ERR

DIAG

x10H

x01H
ADDR

ADDR
9

ACDE
F

B

8
7

654

1
0

2 3

9
ACDE

F
B

8
7

654

1
0

2 3

MC
502

INSERT

ABB

  Use of
 incorrect

battery may
cause fire or
 explosion.

ETH

COM1
FBP

COM2

ERR

DIAG

RUN

RUN

CPU

ESC

OK

CFGVAL

BATT
SYS

PWR

I/O-Bus

WARNING!

UP 24VDC 10W

PUSH

ABB

8SDI 8SDOUP 24VDC 100W

Safety Digital Input 24VDC

3.0

3.1

3.2

3.3

3.5

3.4

PWR

2.3

2.5

2.4

3.7

3.8

3.9

FAULT2

2.7

2.8

2.9

FAULT1

2.6 3.6
9

ACDE
F

B

8
7

654

1
0

2 3

ADDR

9
ACDE

F
B

8
7

654

1
0

2 3

2.0

2.1

2.2

x01H

ADDR
x10H

1.0

1.1

1.2

1.3

1.5

1.4

1.7

1.8

1.9

1.6

4.0

4.1

4.2

4.3

4.5

4.4

4.7

4.8

4.9

4.6

Safety Digital Output 24VDC 0,5A

DI581-SABB

16SDIUP 24VDC 5W

Safety Digital Input 24VDC

3.0

3.1

3.2

3.3

3.5

3.4

PWR

2.3

2.5

2.4

3.7

3.8

3.9

FAULT2

2.7

2.8

2.9

FAULT1

2.6 3.6
9

ACDE
F

B

8
7

654

1
0

2 3

ADDR

9
ACDE

F
B

8
7

654

1
0

2 3

2.0

2.1

2.2

x01H

ADDR
x10H

1.0

1.1

1.2

1.3

1.5

1.4

1.7

1.8

1.9

1.6

4.0

4.1

4.2

4.3

4.5

4.4

4.7

4.8

4.9

4.6

DC532ABB

16 DI 16DCUP 24VDC 200W

Input 24VDC

CH-ERR1

1.0

1.1

1.2

1.3

1.5

1.4

1.7

1.8

1.9

1.6

CH-ERR2

2.0

2.1

2.2

2.3

2.5

2.4

2.7

2.8

2.9

2.6

CH-ERR3

3.0

3.1

3.2

3.3

3.5

3.4

3.7

3.8

3.9

3.6

CH-ERR4

4.0

4.1

4.2

4.3

4.5

4.4

4.7

4.8

4.9

4.6

Output 24VDC 0.5A

0

0

PNIO 1

PNIO 2

/23.B7

/23.D3

-KF1.3
+A

-KF4
+A

I0

I1

I2

I3

I4

I5

I6

I7

UP

ZP

I8

I9

I10

I11

I12

I13

I14

I15

UP

ZP

C16

C17

C18

C19

C20

C21

C22

C23

UP

ZP

C24

C25

C26

C27

C28

C29

C30

C31

UP

ZP

1.0

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

2.0

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

3.0

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

4.0

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

/48.E1

/48.E1

/48.E2

/48.E2

/48.E2

/48.E3

/22.A4

/22.B4

/29.E2

/29.E2

/29.E3

/29.E4

/29.E5

/29.E5

/40.D7

/29.E6

/29.E7 /33.B1

/33.B3

/33.B4

/33.B5

/33.B6

/33.B7

/34.B7

/40.A8

/22.A5

/22.B5

-KF3
+A

1.0

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

2.0

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

3.0

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

4.0

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

0

3

I0

I1

I2

I3

I4

I5

I6

I7

UP

ZP

T4

T5

T6

T7

UP

ZP

I8

I9

I10

I11

I12

I13

I14

I15

UP

ZP

T0

T1

T2

T3

UP

ZP

/22.A2

/22.B2

/34.D2

/34.D5

/34.D6

/28.E7

/40.D4

/30.B2

/30.B3

/43.D5

/43.D6

/30.C2

/30.C2

/30.C3

/30.C4

/40.D5

/40.D6

/22.A3

/22.B3

-KF2
+A

1.0

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

2.0

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

3.0

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

4.0

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

/26.A1

/26.A3

/18.C4

/18.E2

/26.D1

/26.D2

/26.D3

/26.D4

/32.B6

/32.B7

/40.A1

/40.A2

/48.A3

/26.D8

/26.D5

/26.D6

/48.A4

/31.B2

/31.B6

/31.B7

/22.A1

/22.B1

0

2

I0

I1

I2

I3

O0

O1

O2

O3

UP

ZP

T2

T3

UP

ZP

I4

I5

I6

I7

O4

O5

O6

O7

UP

ZP

T0

T1

UP

ZP

-KF1.2
+A

0

0

-KF1.0
+A

TB521-ETH B2

/18.E6

/47.D4

/23.D7

12
3 45

L+
L+
M
M
FE

1
2
3
4
5
6
7
8
9

TU516 B3TU582-S A0 TU582-S A0

-KF1.1
+A

PM590
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0.

20
22

09
:0
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Goni H.25.10.2022

DC532ABB

16 DI 16DCUP 24VDC 200W

Input 24VDC

CH-ERR1

1.0

1.1

1.2

1.3

1.5

1.4

1.7

1.8

1.9

1.6

CH-ERR2

2.0

2.1

2.2

2.3

2.5

2.4

2.7

2.8

2.9

2.6

CH-ERR3

3.0

3.1

3.2

3.3

3.5

3.4

3.7

3.8

3.9

3.6

CH-ERR4

4.0

4.1

4.2

4.3

4.5

4.4

4.7

4.8

4.9

4.6

Output 24VDC 0.5A

DA501ABB

16DI 8DCUP 24VDC 100W

4AI 2AO

CH-ERR1

1.0

1.1

1.2

1.3

1.5

1.4

1.7

1.8

1.9

1.6

CH-ERR2

2.0

2.1

2.2

2.3

2.5

2.4

2.7

2.8

2.9

2.6

CH-ERR3

3.0

3.1

3.2

3.3

3.5

3.4

3.7

3.8

3.9

3.6

CH-ERR4

4.0

4.1

4.2

4.3

4.5

4.4

4.7

4.8

4.9

4.6

Input 24VDC / Output 24VDC 0.5A

DC532ABB

16 DI 16DCUP 24VDC 200W

Input 24VDC

CH-ERR1

1.0

1.1

1.2

1.3

1.5

1.4

1.7

1.8

1.9

1.6

CH-ERR2

2.0

2.1

2.2

2.3

2.5

2.4

2.7

2.8

2.9

2.6

CH-ERR3

3.0

3.1

3.2

3.3

3.5

3.4

3.7

3.8

3.9

3.6

CH-ERR4

4.0

4.1

4.2

4.3

4.5

4.4

4.7

4.8

4.9

4.6

Output 24VDC 0.5A

ABB

8SDI 8SDOUP 24VDC 100W

Safety Digital Input 24VDC

3.0

3.1

3.2

3.3

3.5

3.4

PWR

2.3

2.5

2.4

3.7

3.8

3.9

FAULT2

2.7

2.8

2.9

FAULT1

2.6 3.6
9

ACDE
F

B

8
7

654

1
0

2 3

ADDR

9
ACDE

F
B

8
7

654

1
0

2 3

2.0

2.1

2.2

x01H

ADDR
x10H

1.0

1.1

1.2

1.3

1.5

1.4

1.7

1.8

1.9

1.6

4.0

4.1

4.2

4.3

4.5

4.4

4.7

4.8

4.9

4.6

Safety Digital Output 24VDC 0,5A

CI501ABB

4AI 2AO 8DI 8DOUP 24VDC 100W
Analog Input / Output

Digital Input / Output 24VDC 0,5A

3.0

3.1

3.2

3.3

3.5

3.4

1.0

1.1

PWR/RUN
STA1 ETH

2.3

2.5

2.4

STA2 ETH

I/O-Bus
S-ERR

3.7

3.8

3.9

CH-ERR3

2.7

2.8

2.9

CH-ERR1 CH-ERR2

2.6 3.6ADDR
x10H 9

ACDE
F

B

8
7

654

1
0

2 3

ADDR
x01H 9

ACDE
F

B

8
7

654

1
0

2 3

1.2

1.3

1.5

1.4

1.7

1.8

1.9

1.6

2.0

2.1

2.2

-KF20
+H

2

0

1.0

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

2.0

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

3.0

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

/54.D7

/54.D7

/18.D5

/18.E2

/52.D2

/52.D2

/52.D3

/52.D4

/52.D5

/52.D6

/52.D6

/52.D7

/56.B1

/22.E1

/22.D1

AI0+

AI1+

AI2+

AI3+

AI-

AO0+

AO1+

AO-

UP

ZP

DI0

DI1

DI2

DI3

DI4

DI5

DI6

DI7

UP

ZP

DO0

DO1

DO2

DO3

DO4

DO5

DO6

DO7

UP3

ZP

-KF6
+A

DI0

DI1

DI2

DI3

DI4

DI5

DI6

DI7

UP

ZP

DI8

DI9

DI10

DI11

DI12

DI13

DI14

DI15

UP

ZP

AI0+

AI1+

AI2+

AI3+

AI-

AO0+

AO1+

AO-

UP

ZP

DC16

DC17

DC18

DC19

DC20

DC21

DC22

DC23

UP

ZP

1.0

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

2.0

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

3.0

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

4.0

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

/48.E3

/48.E4

/48.E4

/48.E5

/48.E5

/48.E5

/22.A8

/22.B8

/46.D6

/46.D7

/46.D8

/30.E6

/30.E7

/44.B7

/50.B7

/50.B7

-KF5
+A

I0

I1

I2

I3

I4

I5

I6

I7

UP

ZP

I8

I9

I10

I11

I12

I13

I14

I15

UP

ZP

C16

C17

C18

C19

C20

C21

C22

C23

UP

ZP

C24

C25

C26

C27

C28

C29

C30

C31

UP

ZP

1.0

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

2.0

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

3.0

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

4.0

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

/27.E1

/27.E2

/27.E3

/27.E4

/51.D2

/44.D2

/27.E7

/22.A6

/22.B6

/28.E1

/28.E2

/28.E3

/37.D6

/37.D7

/34.D7

/37.B5

/32.B2

/45.B2

/50.B2

/50.B4

/45.B3

/37.B1

/37.B2

/22.A7

/22.B7

-KF22
+H

I0

I1

I2

I3

I4

I5

I6

I7

UP

ZP

I8

I9

I10

I11

I12

I13

I14

I15

UP

ZP

C16

C17

C18

C19

C20

C21

C22

C23

UP

ZP

C24

C25

C26

C27

C28

C29

C30

C31

UP

ZP

1.0

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

2.0

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

3.0

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

4.0

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

/54.D4

/54.D2

/55.C6

/55.C5

/55.C4

/55.C3

/22.E4

/22.D4

-KF21
+H

1.0

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

2.0

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

3.0

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

4.0

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

/22.E2

/22.D2

/53.D2

/53.D3

/53.D4

/56.B3

/53.A4

/22.E6

/53.D7

/22.E3

/22.D3

0

4

I0

I1

I2

I3

O0

O1

O2

O3

UP

ZP

T2

T3

UP

ZP

I4

I5

I6

I7

O4

O5

O6

O7

UP

ZP

T0

T1

UP

ZP

TU508-ETH B0

/23.D5ETH1

ETH2

TU516 B3 TU516 B3 TU516 B3TU582-S A0
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/18.A5 24V+_X01

ZP
CI501-PNIO B2

/21.D5
-KF20

+H
3.9

UP3
CI501-PNIO B2

/21.D5
-KF20

+H
3.8

ZP
DA501

/21.D2
-KF6

+A
1.9

UP
DA501

/21.D2
-KF6

+A
1.8

ZP
DC532 B4

/20.D7
-KF4

+A
4.9

UP
DC532 B4

/20.D7
-KF4

+A
4.8

ZP
DC532 B4

/20.D6
-KF4

+A
1.9

UP
DC532 B4

/20.D6
-KF4

+A
1.8

ZP
DC532 B4

/21.D2
-KF5

+A
4.9

UP
DC532 B4

/21.D2
-KF5

+A
4.8

ZP
DC532 B4

/21.D1
-KF5

+A
1.9

UP
DC532 B4

/21.D1
-KF5

+A
1.8

ZP
DC532 B4

/21.D6
-KF22

+H
1.9

UP
DC532 B4

/21.D6
-KF22

+H
1.8

ZP
DI581-S A0

/20.D6
-KF3

+A
4.9

UP
DI581-S A0

/20.D6
-KF3

+A
4.8

ZP
DI581-S A0

/20.D5
-KF3

+A
1.9

UP
DI581-S A0

/20.D5
-KF3

+A
1.8

ZP
DX581-S A0

/20.D5
-KF2

+A
4.9

UP
DX581-S A0

/20.D5
-KF2

+A
4.8

ZP
DX581-S A0

/21.D6
-KF21

+H
4.9

UP
DX581-S A0

/21.D6
-KF21

+H
4.8

UP
DX581-S A0

/21.D5
-KF21

+H
2.8

ZP
DX581-S A0

/21.D5
-KF21

+H
1.9

UP
DX581-S A0

/21.D5
-KF21

+H
1.8
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BUSSYSTEM
BUS SYSTEM

SYSTEME BUS
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.1
0.

20
22

09
:0
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000ECN626854
Goni H.25.10.2022

=L
/6

4.
E

2

/18.A6
/18.C3
/16.B6

RJ
45

RJ
45

RJ
45

RJ
45

RJ
45

RJ
45

RJ
45

RJ
45

RJ
45

M2
3

-X2 M2
3+A

P
R

O
FI

N
E

T

24V+_X01
24V-_X01
PE_X1

RJ
45

RJ
45

RJ
45

RJ
45

RJ
45

RJ
45

-KF90
+A

/23.C8

7

FL SWITCH 1016N

-KF90
+A

/23.C8

6

FL SWITCH 1016N

-KF90
+A

/23.C8

5

FL SWITCH 1016N

-KF90
+A

/23.B8

4

FL SWITCH 1016N

-KF90
+A

/23.B8

3

FL SWITCH 1016N

-KF90
+A

/23.B8

2

FL SWITCH 1016N

-KF90
+A

/23.A8

1

FL SWITCH 1016N

/23
.B

1
/23

.B
2

/23
.B

3
/23

.B
4

/23
.B

4
/23

.B
5

/23
.B

6

/24
.C

5
/24

.C
7

/25
.B

3
/25

.B
4

/25
.B

6
/46

.B
1

/25
.B

8

-KF90
+A

US GN
D

PE

-KF1.3
+A

1-8

/20.D2 PNIO 2

Tx
D+

CM579-PNIO B0

-KF1.3
+A

1-8

/20.C2

PNIO 1

Tx
D+

CM579-PNIO B0

-KF100
+A

1

/45.E4 X2

LITU

-KF1.0
+A

1-8

/20.C3 ETHERNET

Tx
D+

TB521-ETH B2

-KF20
+H

1-8

/21.C4 ETH1

Tx
D+

TU508-ETH B0

-T1
+K

1-8

/41.C6
X4B

KEB F6A BLUE

-T1
+H

1-8

/57.C5 X1

*8

X1

/35.C5
-T1
+D

ACS880-01-034A-5
DREHWERK

SLEWING GEAR
MÉC.D´ORIENTATION

FREQUENZUMRICHTER
FREQUENCY CONVERTER

CONVERTISSEUR DE FREQUENCE

KATZFAHRWERK
TROLLEY TRAVEL GEAR
MÉC.DE DISTRIBUTION

FREQUENZUMRICHTER
FREQUENCY CONVERTER

CONVERTISSEUR DE FREQUENCE

SPS
PLC
CPM

LITU-DATENFERNÜBERTRAGUNG
LITU-REMOTE DATA TRANSMISSION

LITU-TRANSM DE DONNEES A DISTANCE

1

P1

HUBWERK
HOIST GEAR

MÉC.DE LEVAGE

FREQUENZUMRICHTER
FREQUENCY CONVERTER

CONVERTISSEUR DE FREQUENCE

SPS
PLC
CPM

SPS
PLC
CPM

Po
s.

96
2

Po
s.

96
2

Po
s.

96
2

Po
s.

96
2

Po
s.

96
0

Po
s.

96
2

Po
s.

96
2

Po
s.

96
2
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SENSOREN
SENSORS
CAPTEURS

13809447 25
.1

0.
20

22
09

:0
4
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Goni H.25.10.2022

32
1

0
9

4
5

6
78

32
1

0
9

4
5

6
78

/25.A1
/25.A1

t

/19.A2
/19.A2

DC OK

/38.A2
/38.A2

/2
9.

A
1

/2
9.

A
1

/4
8.

A
6

/5
1.

A
1

/5
4.

A
1

/4
3.

A
1

/4
3.

A
6

/4
6.

A
5

/4
6.

B
2

/16.B5

=L/64.D2

/4
6.

B
5

/18.D3

1 5

RJ
45

24V+_X08
24V-

RJ
45

1 5 1 5

#4 1 5 #4

+
-

-X12 1

+A

5 M2
3

+

-X80C-

-X8 1

+A

5 M2
3

7
N-20 N-20

7

24
V

+_
X

08

24
V

+_
X

08
24

V
+_

X
08

24
V

+_
X

08

24
V

+_
X

08

24
V

+_
X

08

24
V

+_
X

08

24
V

+_
X

08

24
V

+_
X

08

PE_X1

3

-X1-C

3+A

24V+_X08

24
V

+_
X

08

24V-_X01

-KF90
+A

/23.B8

10

-KF90
+A

/23.A8

9

FL SWITCH 1016N

21-X08 43 65

C
+

A
+

-X80

C
-

A
-

1 5 SH

+2
4V

GN
D PN

-B250

=C
+K

2 2

1 5 SH

+2
4V

GN
D PN

-B108

=C
+A

-T8
+A

PE N L

+V +V -V -V 14 13

24VDC 2,5A

85-264VAC

SENSOR
SENSOR
CAPTEUR

KATZE
TROLLEY
TREUIL

SENSOR
SENSOR
CAPTEUR

LAST
LOAD

CHARGE

Pos. 960 Pos. 960
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Haid Patrick21.10.2022

894005-24391-84391

SENSOREN
SENSORS
CAPTEURS

13809447 25
.1

0.
20

22
09

:0
4

000ECN626854
Goni H.25.10.2022

/24.B8
/24.B8

32
1

0
9

4
5

6
78

32
1
0
9

4
5

6
78

32
1
0
9

4
5

6
78

32
1

0
9

4
5

6
78

24V+_X08
24V-

RJ
45

RJ
45

1 5
1 5 #4

+

-X80E-

-X9 1

+A

5 M2
3

+

-X80F-

-X10 1

+A

5 M2
3

RJ
45

1 5
1 5 #4

+

-X80D-

-X14 1

+A

5 M2
3

1 5
1 5

-X37 M2
3+A*

BUS ANSCHLUSS S3
BUS CONNECTION S3

BUS RACCORDEMENT S3

RJ
45

1 5 4 SH

1 5

+

-X80G-

-X11 1

+A

5 M2
3

-KF90
+A

/23.C8

15

FL SWITCH 1016N

-KF90
+A

/23.C8

13

-KF90
+A

/23.B8

12

-KF90
+A

/23.B8

11

E
+-X80D
+

-X80

E
-

D
-

G
+

-X80F+-X80

G
-

F-

1 5 SH

+2
4V

GN
D PN

-B200

=A
+D

2 3

+2
4V

GN
D PN

-B300

=B
+H

2 4

1 5 SH

+2
4V

GN
D PN

-B101

=D
+A

SENSOR
SENSOR
CAPTEUR

WINDMESSER
ANEMOMETER
ANÉMOMÈTRE

SENSOR
SENSOR
CAPTEUR

FAHRWERK
TRAVEL GEAR

ENTRAINEMENT TRANSLATION

SENSOR
SENSOR
CAPTEUR

DREHWERK
SLEWING GEAR

MÉC.D´ORIENTATION

=E
+F

-B550

*

NICHT SERIENMAESSIG
NOT STANDARD
PAS STANDARD

*

3

ODER
OR
OU

**

SENSOR
SENSOR
CAPTEUR

SENKTIEFE
HOOK LEVEL

HAUTEUR SOUS CROCHET

Pos. 960 Pos. 960 Pos. 960
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Haid Patrick21.10.2022

894005-24391-84391

BINÄRE EINGÄNGE SPS
BINARY INPUTS PLC

ENTREES BINAIRES API
13809447 25

.1
0.

20
22

09
:0

4

000ECN626854
Goni H.25.10.2022

/37.A6 /18.B5

0 I 0 I 0 I 0 I

24V+_X01 24V+_X01

I7
DX581-S A0

/20.C5
-KF2

+A
4.3

I6
DX581-S A0

/20.C5
-KF2

+A
4.2

I5
DX581-S A0

/20.C5
-KF2

+A
4.1

I3
DX581-S A0

/20.C4
-KF2

+A
2.3

I2
DX581-S A0

/20.C4
-KF2

+A
2.2

I1
DX581-S A0

/20.C4
-KF2

+A
2.1

I0
DX581-S A0

/20.C4
-KF2

+A
2.0

DX581-S A0

/20.C4
-KF2

+A

1.2

T1

DX581-S A0

/20.C4
-KF2

+A

1.0

T0

3

4

3

4

3

4

3

4
-S40

+A
-S43

+A
-S41

+A
-S42

+A

11
12 14

/42.E2

-K20
+F

11
12 14

/42.E4

-K40
+F 21

22/16.E1
-Q0
+A

HAUPTSCHÜTZ
MAIN CONTACTOR

CONTACTEUR PRINCIPAL

SCHLÜSSELSCHALTER
KEY OPERATED SWITCH

COMMUTATEUR ¡ CL 

SKALIEREN
SCALING MODE

MODE DE CADRAGE

MONTAGE
ERECTION
MONTAGE

BETRIEBSART 125%
MODE 125%

MODE D'OPÉRATION 125%

TEACHEN
TEACHING

APPRENTISSAGE

RÜCKMELDUNG
FEEDBACK

RETROSIGNAL

VORWAERTS
FORWARD
EN AVANT

FAHRWERK
TRAVELLING GEAR

L´ENSEMBLE DE TRANSLATION

RÜCKMELDUNG
FEEDBACK

RETROSIGNAL

RÜCKWÄRTS
REVERSE

EN ARRIÈRE

FAHRWERK
TRAVELLING GEAR

L´ENSEMBLE DE TRANSLATION
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=S1
45KW 1G 1DRW EC-B WIW ABB-FU

Haid Patrick21.10.2022

894005-24391-84391

BINÄRE EINGÄNGE SPS
BINARY INPUTS PLC

ENTREES BINAIRES API
13809447 25

.1
0.

20
22

09
:0

4

000ECN626854
Goni H.25.10.2022

/18.A5 /28.A1

/18.A5

24V+_X01 24V+_X01

24V+_X01

I7
DC532 B4

/21.D1
-KF5

+A
1.7

I3
DC532 B4

/21.C1
-KF5

+A
1.3

I2
DC532 B4

/21.C1
-KF5

+A
1.2

I1
DC532 B4

/21.C1
-KF5

+A
1.1

I0
DC532 B4

/21.C1
-KF5

+A
1.0

11

12 14

/13.C3
-F9
+A

11

12 14

/13.C3
-F11
+A 13

14/36.C2
-F4
+D

11

12 14

/14.D5
-F4
+A

SCHALTSCHRANK
SWITCHBOX

ARMOIRE ELECTRIQUE

S2

RÜCKMELDUNG
FEEDBACK

RETROSIGNAL

STEUERSPANNUNG
CONTROL VOLTAGE

TENSION DE COMMANDE

+A-F9

RÜCKMELDUNG
FEEDBACK

RETROSIGNAL

STEUERSPANNUNG
CONTROL VOLTAGE

TENSION DE COMMANDE

+A-F11

RÜCKMELDUNG
FEEDBACK

RETROSIGNAL

SICHERUNG
FUSE

FUSIBLE

DREHWERK;BREMSE
SLEWING GEAR;BRAKE

MÉC.D´ORIENTATION;FREIN

+D-F4

RÜCKMELDUNG
FEEDBACK

RETROSIGNAL

SICHERUNG
FUSE

FUSIBLE

+A-F4



E

D

C

B

F

A

E
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=S1
45KW 1G 1DRW EC-B WIW ABB-FU

Haid Patrick21.10.2022

894005-24391-84391

BINÄRE EINGÄNGE SPS
BINARY INPUTS PLC

ENTREES BINAIRES API
13809447 25

.1
0.

20
22

09
:0

4

000ECN626854
Goni H.25.10.2022

/27.A8 /29.A1

/37.A8/13.D8

/39.D5 /53.D6

/53.A7

24V+_X01 24V+_X01

-X220 7

=C
+K

7
8

-X220

8

=C
+K

-X2

8+K

8

-X2 7

+K

7

24V+_X017

N-20 N-20

24V+_X01

34

31/41.E3
-M251

=C
+K

I10
DC532 B4

/21.C1
-KF5

+A
2.2

I9
DC532 B4

/21.C1
-KF5

+A
2.1

I8
DC532 B4

/21.C1
-KF5

+A
2.0

I4
DI581-S A0

/20.C5
-KF3

+A
2.4

31

32 34

/12.C8
-F1
+A

21

22 24

/12.C8
-F1
+A

11

12 14

/12.C7
-F1
+A

/28.D6
-K44

+K
11

14

0,
1A

A1

A2

11

14

-K44
+K

/28
.C

7
0,

1A

PHASENFOLGE
PHASE SEQUENCE
ORDRE DE PHASE

UNTERSPANNUNG
UNDERVOLTAGE
SOUS-TENSION

ÜBERSPANNUNG
OVERVOLTAGE
SURTENSION

RÜCKMELDUNG
FEEDBACK

RETROSIGNAL

BREMSE GEÖFFNET
BRAKE OPEN

FREIN OUVERT

KATZFAHRWERK
TROLLEY TRAVEL GEAR
MÉC.DE DISTRIBUTION



E

D

C

B

F

A
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D

C
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29

=S1
45KW 1G 1DRW EC-B WIW ABB-FU

Haid Patrick21.10.2022

894005-24391-84391

BINÄRE EINGÄNGE SPS
BINARY INPUTS PLC

ENTREES BINAIRES API
13809447 25

.1
0.

20
22

09
:0

4

000ECN626854
Goni H.25.10.2022

THERMO-
KONTAKT

/28.A8

/24.C2

/24.C2

/18.A5

24V+_X01

24V+_X08

-X12

11+D

11
12

12

24V+_X08

24V+_X01

/35.E3

-M201

=A
+D

TK TK

21

22/32.F2

-Q50
+D

DC532 B4

/20.C7
-KF4

+A
3.0

C16I15
DC532 B4

/20.D7
-KF4

+A
2.7

I13
DC532 B4

/20.D7
-KF4

+A
2.5

I12
DC532 B4

/20.C7
-KF4

+A
2.4

I11
DC532 B4

/20.C7
-KF4

+A
2.3

I10
DC532 B4

/20.C7
-KF4

+A
2.2

I9
DC532 B4

/20.C7
-KF4

+A
2.1

I8
DC532 B4

/20.C7
-KF4

+A
2.0

21

22
/11.B3

-Q1
+F

11

12 14

/11.B4
-F1
+D

11

12 14

/11.B4
-F1
+K 41

42
/19.B4

-F10
+A

70
4

-X81

13

14/11.B6
-Q51

+D

DREHWERK
SLEWING GEAR

MÉC.D´ORIENTATION

MOTOR (EN)
MOTOR (S)

MOTEUR (S)

VENTILATOR
VENTILATOR

VENTILATEUR

RÜCKMELDUNG
FEEDBACK

RETROSIGNAL

VENTILATOR
VENTILATOR

VENTILATEUR

DREHWERK
SLEWING GEAR

MÉC.D´ORIENTATION

RÜCKMELDUNG
FEEDBACK

RETROSIGNAL

VENTILATOR
VENTILATOR

VENTILATEUR

DREHWERK
SLEWING GEAR

MÉC.D´ORIENTATION

RÜCKMELDUNG
FEEDBACK

RETROSIGNAL

SICHERUNG
FUSE

FUSIBLE

DREHWERK
SLEWING GEAR

MÉC.D´ORIENTATION

RÜCKMELDUNG
FEEDBACK

RETROSIGNAL

SICHERUNG
FUSE

FUSIBLE

KATZFAHRWERK
TROLLEY TRAVEL GEAR
MÉC.DE DISTRIBUTION

RÜCKMELDUNG
FEEDBACK

RETROSIGNAL

SICHERUNG
FUSE

FUSIBLE

FAHRWERK
TRAVELLING GEAR

L´ENSEMBLE DE TRANSLATION

RÜCKMELDUNG
FEEDBACK

RETROSIGNAL

NOT-HALT
EMERGENCY STOP

L'ARRÊT D'URGENCE

RÜCKMELDUNG
FEEDBACK

RETROSIGNAL

DREHWERK
SLEWING GEAR

MÉC.D´ORIENTATION



E

D

C

B

F

A

E

D

C

B
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=S1
45KW 1G 1DRW EC-B WIW ABB-FU

Haid Patrick21.10.2022

894005-24391-84391

BINÄRE EINGÄNGE SPS
BINARY INPUTS PLC

ENTREES BINAIRES API
13809447 25

.1
0.

20
22

09
:0

4

000ECN626854
Goni H.25.10.2022

/43.F1
/43.D7

ϑ

AI-
DA501

/21.D3
-KF6

+A
3.4

AI0+
DA501

/21.C3
-KF6

+A
3.0

I13
DI581-S A0

/20.D6
-KF3

+A
4.5

I12
DI581-S A0

/20.C6
-KF3

+A
4.4

I11
DI581-S A0

/20.C6
-KF3

+A
4.3

I10
DI581-S A0

/20.C6
-KF3

+A
4.2

DI581-S A0

/20.C6
-KF3

+A

3.4

T6
DI581-S A0

/20.C6
-KF3

+A

3.2

T5

1

-X04 I

2

-X04 I

4

-X04 I

3

-X04 I

-B5
+A

KLEMME OFFEN
TERMINAL OPEN
BORNE OUVERT

2^0 2^1 2^2 2^3

KLEMME OFFEN
TERMINAL OPEN
BORNE OUVERT

TEMPERATURFÜHLER
TEMPERATURE SENSOR

SONDE DE TEMPERATURE

SCHALTSCHRANK
SWITCHBOX

ARMOIRE ELECTRIQUE

KODIERUNG ARBEITSBEREICHSBEGRENZUNG
CODING OPERATING RANGE LIMITATION SYSTEM
CODAGE SYSTÈME DE LIMITATION DE LA ZONE DE TRAVAIL

NORMALBETRIEB
NORMAL OPERATION
OPERATION NORMALLE

ÜBERBRÜCKEN ARBEITSBEREICHSBEGRENZUNG SCHLÜSSELSCHALTER
SHORT OUT OPERATING RANGE LIMITATION SYSTEM KEY OPERATED SWITCH
SHUNTER SYSTÈME DE LIMITATION DE LA ZONE DE TRAVAIL COMMUTATEUR ¡ CL 

ÜBERBRÜCKEN ARBEITSBEREICHSBEGRENZUNG FAHRENDSCHALTER
SHORT OUT OPERATING RANGE LIMITATION SYSTEM TRAVEL LIMIT SWITCH
SHUNTER SYSTÈME DE LIMITATION DE LA ZONE DE TRAVAIL FIN DE COURSE DE TRANSLATION

ÜBERBRÜCKEN ARBEITSBEREICHSBEGRENZUNG SENKTIEFE="0"
SHORT OUT OPERATING RANGE LIMITATION SYSTEM HOOK LEVEL="0"
SHUNTER SYSTÈME DE LIMITATION DE LA ZONE DE TRAVAIL HAUTEUR SOUS CROCHET="0"

2^0 2^1 2^2 2^3

0 0 0 0

1 0 0 0

0 1 0 0

1 1 0 0

0 0 1 0

1 0 1 0

ÜBERBRÜCKEN ARBEITSBEREICHSBEGRENZUNG SENKTIEFE= EINSTELLBAR
SHORT OUT OPERATING RANGE LIMITATION SYSTEM HOOK LEVEL= ADJUSTABLE
SHUNTER SYSTÈME DE LIMITATION DE LA ZONE DE TRAVAIL HAUTEUR SOUS CROCHET= RÉGLABLE
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=S1
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Haid Patrick21.10.2022

894005-24391-84391

BINÄRE AUSGÄNGE SPS
BINARY OUTPUTS PLC
SORTIES BINAIRES API

13809447 25
.1

0.
20

22
09

:0
4

000ECN626854
Goni H.25.10.2022

/31.E8

14

12
11 14

12
11

14

12
11

/33.E8 /31.E124V-_X01 24V-_X01 24V-_X01

DX581-S A0

/20.D5
-KF2

+A

4.7

O7
DX581-S A0

/20.D5
-KF2

+A

4.6

O6
DX581-S A0

/20.D5
-KF2

+A

4.5

O5

A1

A2

-K2
+F

/31.D6

/42.A3

-K2
+F

A1

A2

-K4
+F

/31.D7

/42.A5

-K4
+F

A1

A2

-K0
+A

/31.D2

/16.B2

-K0
+A

KRANSCHALTER
CRANE SWITCH

INTERRUPTEUR DE GRUE

HAUPTSCHÜTZ
MAIN CONTACTOR

CONTACTEUR PRINCIPAL

FAHRWERK
TRAVELLING GEAR

L´ENSEMBLE DE TRANSLATION

RÜCKWÄRTS
REVERSE

EN ARRIÈRE

FAHRWERK
TRAVELLING GEAR

L´ENSEMBLE DE TRANSLATION

VORWAERTS
FORWARD
EN AVANT
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Haid Patrick21.10.2022

894005-24391-84391

BINÄRE AUSGÄNGE SPS
BINARY OUTPUTS PLC
SORTIES BINAIRES API

13809447 25
.1

0.
20

22
09

:0
4

000ECN626854
Goni H.25.10.2022

/18.C2 /40.D124V-_X01 24V-_X01

A1

A2

-Q50
+D

1L1 2T1

3L2 4T2

5L3 6T3

21 22

/32.D2

/11.C6

/29.B3

-Q50
+D

A1

A2

-Q3.1
+D

1L1 2T1

3L2 4T2

5L3 6T3

21 22

/32.D6

/36.B2

/34.C5

-Q3.1
+D

A1

A2

-Q3.2
+D

1L1 2T1

3L2 4T2

5L3 6T3

21 22

/32.D7

/36.B2

/34.C6

-Q3.2
+D

DC532 B4

/21.C2
-KF5

+A

3.3

C19
DX581-S A0

/20.D4
-KF2

+A

2.5

O1
DX581-S A0

/20.C4
-KF2

+A

2.4

O0

VENTILATOR
VENTILATOR

VENTILATEUR

DREHWERK
SLEWING GEAR

MÉC.D´ORIENTATION

DREHWERK
SLEWING GEAR

MÉC.D´ORIENTATION

BREMSE
BRAKE
FREIN
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Haid Patrick21.10.2022
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BINÄRE AUSGÄNGE SPS
BINARY OUTPUTS PLC
SORTIES BINAIRES API

13809447 25
.1

0.
20

22
09

:0
4

000ECN626854
Goni H.25.10.2022

14

12
11

14

12
11

/31.E6

14

12
11

14

12
11

/37.E6

14

12
11

14

12
11

/50.D1 /50.D5 24V-_X0124V-_X01 24V-_X01 24V-_X01

DC532 B4

/20.D7
-KF4

+A

4.5

C29
DC532 B4

/20.C7
-KF4

+A

4.4

C28
DC532 B4

/20.C7
-KF4

+A

4.3

C27
DC532 B4

/20.C7
-KF4

+A

4.2

C26
DC532 B4

/20.C7
-KF4

+A

4.1

C25
DC532 B4

/20.C7
-KF4

+A

4.0

C24

A1

A2

-K00
+A

/33.D1

/16.B7

-K00
+A

A1

A2

-K01
+A

/33.D3

/16.B7

-K01
+A

A1

A2

-K04
+A

/33.D4

/16.B2

-K04
+A

A1

A2

-K05
+A

/33.D5

/16.B3

-K05
+A

A1

A2

-K06
+A

/33.D6

/16.B4

-K06
+A

A1

A2

-K07
+A

/33.D7

/16.B5

-K07
+A

HORN
HORN

KLAXON

HORN
HORN

KLAXON

ÜBERLAST
OVERLOAD

SURCHARGE

ARBEITSBEREICHSBEGRENZUNG
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CODAGE

2.0

I5
DC532 B4

1.5

KODIERUNG
CODING
CODAGE

1.5

I4
DC532 B4

1.4

KODIERUNG
CODING
CODAGE

1.4

I3
DC532 B4

1.3

KODIERUNG
CODING
CODAGE

1.3

I2
DC532 B4

1.2

KODIERUNG
CODING
CODAGE

1.2

I1
DC532 B4

1.1

KODIERUNG
CODING
CODAGE

1.1

I0
DC532 B4

/20.C6
-KF4

+A
1.0

KODIERUNG
CODING
CODAGE

1.0

DX581-S A0

/20.C5
-KF2

+A

4.4

O4I4
DX581-S A0

/20.C5
-KF2
+A

4.0

70
3

-X8170
3

-X81

FREIGABE
APPROVAL

LIBÉRATION

KLETTERHYDRAULIK
HYDRAULIC CLIMBING UNIT

GROUPE HYRAULIQUE DE TÉLESCOPAGE

NICHT SERIENMAESSIG
NOT STANDARD
PAS STANDARD

*

*

SC
HA

LT
SC

HR
AN

K
SW

ITC
HB

OX
AR

MO
IR

E 
EL

EC
TR

IQ
UE

KL
ET

TE
RH

YD
RA

UL
IK

HY
DR

AU
LIC

 C
LIM

BI
NG

 U
NI

T
GR

OU
PE

 H
YR

AU
LIQ

UE
 D

E 
TÉ

LE
SC

OP
AG

E

KO
DI

ER
ST

EC
KE

R 
FÜ

HR
UN

GS
ST

ÜC
K

CO
DI

NG
 P

LU
G,

 G
UI

DE
 S

EC
TIO

N
FIC

HE
 D

E 
CO

DA
GE

, C
AG

E 
DE

 TÈ
LE

SC
OP

AG
E

ODER
OR
OU
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=S1
45KW 1G 1DRW EC-B WIW ABB-FU

Haid Patrick21.10.2022

894005-24391-84391

KLETTERHYDRAULIK
HYDRAULIC CLIMBING UNIT

GROUPE HYRAULIQUE DE TÉLESCOPAGE
13809447 25

.1
0.

20
22

09
:0

4

000ECN626854
Goni H.25.10.2022

I>

M
3~

U V W PE

M
3~

U V W PE

* *

2 4 6

7N

8N

L1 L2 L3 PE L1 L2 L3 PE

1 3 5

2 4 6

1 3 5

2 4 6

I>

M
3~

U V W PE

M
3~

U V W PE

* *

2 4 6

7N

8N

L1 L2 L3 PE L1 L2 L3 PE

1 3 5

2 4 6

1 3 5

2 4 6

/11.E3
/11.E3
/11.E3

L1.3
L2.3
L3.3

1 3 5 PE

KLETTERHYDRAULIK
HYDRAULIC CLIMBING UNIT
GROUPE HYRAULIQUE DE TÉLESCOPAGE

=A
+P
-F1

=A
+P

-M1

=A
+J

-M1

=A
+P

-Q3

=A
+J

-Q3

=A
+P
-F3

HYDRAULIKMOTOR
HYDRAULIC MOTOR

MOTEUR HYDRAULIQUE

MONTAGE MOTOR
ERECTION MOTOR

MOTEUR DE MONTAGE

K16A

FI-Schutz 30mA

1 3 5 PE

KLETTERHYDRAULIK
HYDRAULIC CLIMBING UNIT
GROUPE HYRAULIQUE DE TÉLESCOPAGE

=A
+P
-F1

=A
+P

-M1

=A
+J

-M1

=A
+P

-Q3

=A
+J

-Q3

=A
+P
-F3

HYDRAULIKMOTOR
HYDRAULIC MOTOR

MOTEUR HYDRAULIQUE

MONTAGE MOTOR
ERECTION MOTOR

MOTEUR DE MONTAGE

K16A

FI-Schutz 30mA mit
Sicherungsautomat

PE PE

*
ODER

OR
OU

* *

NICHT SERIENMAESSIG
NOT STANDARD
PAS STANDARD

*
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=S1
45KW 1G 1DRW EC-B WIW ABB-FU

Haid Patrick21.10.2022

894005-24391-84391

WINDWARNANLAGE
WIND WARNING UNIT

ANEMOMETRE SIGNALISATEUR
13809447 25

.1
0.

20
22

09
:0

4

000ECN626854
Goni H.25.10.2022

14

12
11

14

12
11

/16.A8

/13.D2

/44.C8

/33.E3 /33.E4

/43.C3
/43.C3

3

N-20

Br-672

+ -

24V-_X01 24V-_X01

X08-E+
X08-E-

/10.C7
-W100

=A
+A B:

36

36
R:

33

X5

B:
35

35
R:

32

X5

4-20mA-E110

=E
+A

+24V 0V +I GND

WINDANZEIGE
ANEMOMETER DISPLAY

AFFICHAGE ANEMOMETRE

TURMFUß
TOWER BASE
BASE DU MAT

*

DA501

/21.D3
-KF6

+A

3.7

AO-
DA501

/21.D3
-KF6

+A

3.6

AO1+

DC532 B4

/21.D2
-KF5

+A

3.6

C22
DC532 B4

/21.D2
-KF5

+A

3.5

C21

SH

SH
11

12 14

/50.F2

-K02
+A

A1

A2

-K02
+A

/50.C2

/50.D2

-K02
+A

11
12 14

/50.F4

-K03
+A

A1

A2

-K03
+A

/50.C4

/50.D4

-K03
+A

50
6

-X150
1

-X1 50
7

-X150
1

67
2

67
3

-X9

WINDWARNSTUFE 1
WIND WARNING STAGE 1
ALARME ANÉMAMÈTRE 1

WINDWARNUNG
WIND WARNING

AVERTISSEMENT DE VENT ANALOGE AUSGÄNGE SPS
ANALOG OUTPUTS PLC

SORTIES ANALOGIQUES API

WINDANZEIGE
ANEMOMETER DISPLAY

AFFICHAGE ANEMOMETRE

4-20mA

WINDWARNSTUFE 2
WIND WARNING STAGE 2
ALARME ANÉMAMÈTRE 2

NICHT SERIENMAESSIG
NOT STANDARD
PAS STANDARD

*

YE

BN

0.75-BN
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=S1
45KW 1G 1DRW EC-B WIW ABB-FU

Haid Patrick21.10.2022

894005-24391-84391

ZENTRALSCHMIERUNG
CENTRALIZED LUBRICATION

GRAISSAGE CENTRALISE
13809447 25

.1
0.

20
22

09
:0

4

000ECN626854
Goni H.25.10.2022

hmin

DISPLAY

/24.C2

/6.C4
/6.C8

24V+_X08

95
99

/51.E6
-A102

=A
+A

1

2 PE

X2

X2

X2

X1
1 2 PE

1

2

PE

-A102

=A
+A

230VAC/50/60Hz

/51
.C

2

I4
DC532 B4

/21.D1
-KF5

+A
1.4

/59.E5
-PE2 PE

16

/59.E5
-PE2 PE

15

39
8

-X1

39
9-X1

STÖRUNG
FAULT

PERTURBATION

ZENTRALSCHMIERUNG
CENTRALIZED LUBRICATION

GRAISSAGE CENTRALISE

230V 50-60Hz

*

*

NICHT SERIENMAESSIG
NOT STANDARD
PAS STANDARD

*
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=S1
45KW 1G 1DRW EC-B WIW ABB-FU

Haid Patrick21.10.2022

894005-24391-84391

EINGÄNGE SPS
INPUT PLC

ENTREES API
13809447 25

.1
0.

20
22

09
:0

4

000ECN626854
Goni H.25.10.2022

/18.A6

/18.A5/18.B6

24V+_X01

24V+_X01

21

22
/56.F1

-Q50
+H

DI7
CI501-PNIO B2

/21.D4
-KF20

+H
2.7

DI6
CI501-PNIO B2

/21.D4
-KF20

+H
2.6

DI5
CI501-PNIO B2

/21.D4
-KF20

+H
2.5

DI4
CI501-PNIO B2

/21.D4
-KF20

+H
2.4

DI3
CI501-PNIO B2

/21.C4
-KF20

+H
2.3

DI2
CI501-PNIO B2

/21.C4
-KF20

+H
2.2

DI1
CI501-PNIO B2

/21.C4
-KF20

+H
2.1

DI0
CI501-PNIO B2

/21.C4
-KF20

+H
2.0

11
12 14

/17.C4
-K3
+H

*

52
8

-X1

52
9-X1

24V+_X01

13

14/11.B8
-Q51

+H 13

14/14.A4
-Q13

+A13

14/11.B2
-Q1
+H

11

12 14

/58.B3
-F4
+H

RÜCKMELDUNG
FEEDBACK

RETROSIGNAL

MOTORSCHUTZSCHALTER
MOTOR PROTECTION SWITCH

DISJONCT DE PROTECT DE MOTEUR

HUBWERK
HOIST GEAR

MÉC.DE LEVAGE

RÜCKMELDUNG
FEEDBACK

RETROSIGNAL

MOTORSCHUTZSCHALTER
MOTOR PROTECTION SWITCH

DISJONCT DE PROTECT DE MOTEUR

LÜFTER
FAN

VENTILATEUR

HUBWERK
HOIST GEAR

MÉC.DE LEVAGE

RÜCKMELDUNG
FEEDBACK

RETROSIGNAL

SCHÜTZ
CONTACTOR

CONTACTEUR

LÜFTER
FAN

VENTILATEUR

HUBWERK
HOIST GEAR

MÉC.DE LEVAGE

RÜCKMELDUNG
FEEDBACK

RETROSIGNAL

SICHERUNG
FUSE

FUSIBLE

BREMSENSPANNUNG
BRAKE VOLTAGE

TENSION DES FREINS

HUBWERK
HOIST GEAR

MÉC.DE LEVAGE

RÜCKMELDUNG
FEEDBACK

RETROSIGNAL

MOTORSCHUTZSCHALTER
MOTOR PROTECTION SWITCH

DISJONCT DE PROTECT DE MOTEUR

BREMSENSPANNUNG
BRAKE VOLTAGE

TENSION DES FREINS

HUBWERK
HOIST GEAR

MÉC.DE LEVAGE

TÜRENDSCHALTER
DOOR LIMIT SWITCH

FINE DE COURSE DE PORTE

STEUERTEIL
CONTROL EQUIPMENT

EQUIPEMENT DE CONTROLE

TÜRENDSCHALTER
DOOR LIMIT SWITCH

FINE DE COURSE DE PORTE

WIDERSTANDSSCHRANK
RESISTOR BOX

ARMOIRE ¡ R SISTANCES

BRÜCKE
BRIDGE
PONT

*

TEMPERATURFÜHLER
TEMPERATURE SENSOR

SONDE DE TEMPERATURE

-25°C

HUBWERK
HOIST GEAR

MÉC.DE LEVAGE

ODER
OR
OU

NICHT SERIENMAESSIG
NOT STANDARD
PAS STANDARD

*
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=S1
45KW 1G 1DRW EC-B WIW ABB-FU

Haid Patrick21.10.2022

894005-24391-84391

EINGÄNGE SPS
INPUT PLC

ENTREES API
13809447 25

.1
0.

20
22

09
:0

4

000ECN626854
Goni H.25.10.2022

/28.A8

/18.A6

/28.E7

/13.D8

/18.A5

/54.A3

/54.D3

/54.A424V+_X01

24V+_X01

N-20

7

24V+_X01

-X320-E 6

=B
+H

6

-X320-E

7

=B
+H

7

7

N-20

24V+_X01

/57.E3
-M301

=B
+H 7

821

22/56.F3
-Q3
+H

I5
DX581-S A0

/21.C6
-KF21

+H
4.1

DX581-S A0

/21.D5
-KF21

+H

IGBT FREIGABE
IGBT RELEASE
SORTIE IGBT

2.5

O1

I3
DX581-S A0

/21.C5
-KF21

+H
2.3

I2
DX581-S A0

/21.C5
-KF21

+H
2.2

I1
DX581-S A0

/21.C5
-KF21

+H
2.1

/53.D6
-K44

+H
11

14

0,
1A

A1

A2

11

14

-K44
+H

/53
.B

8
0,

1A

45
4

-X1

45
3

-X1

/57.C4
-T1
+H

OU
T1

SG
ND IN

1

IN
2

1 2 3 4
XSTO

22
21 23

/57.C3

-T1
+H

RÜCKMELDUNG
FEEDBACK

RETROSIGNAL

BREMSE
BRAKE
FREIN

HUBWERK
HOIST GEAR

MÉC.DE LEVAGE

RÜCKMELDUNG
FEEDBACK

RETROSIGNAL

FREIGABE
APPROVAL

LIBÉRATION

HUBWERK
HOIST GEAR

MÉC.DE LEVAGE

HUBWERK
HOIST GEAR

MÉC.DE LEVAGE

BREMSE GEÖFFNET
BRAKE OPEN

FREIN OUVERT

RÜCKMELDUNG
FEEDBACK

RETROSIGNAL

BEREIT RELAIS
READY RELAY
PRETE RELAIS

HUBWERK
HOIST GEAR

MÉC.DE LEVAGE

FREQUENZUMRICHTER
FREQUENCY CONVERTER

CHANGEUR DE FREQUENCE

HUBWERK
HOIST GEAR

MÉC.DE LEVAGE

BREMSE GEÖFFNET
BRAKE OPEN

FREIN OUVERT
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Haid Patrick21.10.2022

894005-24391-84391

EINGÄNGE SPS
INPUT PLC

ENTREES API
13809447 25

.1
0.

20
22

09
:0

4

000ECN626854
Goni H.25.10.2022

/24.C2

THERMOKONTAKT

Br
em

se
Mo

tor
Mo

tor

/53.A8/53.A6

/53.D6

ϑ

24V+_X08

-X320-C 1

=B
+H

1
2

2

24V+_X01

-X320-E 8

=B
+H

8

9
9

7

N-20

9

10/57.E4
-M301

=B
+H

/57.E3
-M301

=B
+H

5 6

AI-
CI501-PNIO B2

/21.D4
-KF20

+H
1.4

AI0+
CI501-PNIO B2

/21.C4
-KF20

+H
1.0

I3
DC532 B4

/21.C6
-KF22

+H
1.3

I1
DC532 B4

/21.C6
-KF22

+H
1.1

/54.D4
-K45

+H
11

14

0,
1A

A1

A2

11

14

-K45
+H

/54
.B

5
0,

1A

52
0

-X1

52
1

-X1

42
5

-X1

42
6

-X1

-B4
+A

TEMPERATUR
TEMPERATURE
TEMPERATURE

SCHALTSCHRANK
SWITCHBOX

ARMOIRE ELECTRIQUE

THERMOKONTAKT
THERMAL CONTACT

CONTACT THERMIQUE

HUBWERK
HOIST GEAR

MÉC.DE LEVAGE

MOTOR (EN)
MOTOR (S)

MOTEUR (S)

>70°C

HUBWERK
HOIST GEAR

MÉC.DE LEVAGE

BREMSE NICHT ABGENUTZT
BRAKE NOT WORN

FREIN PAS USÉ

HUBWERK
HOIST GEAR

MÉC.DE LEVAGE

BREMSE NICHT ABGENUTZT
BRAKE NOT WORN

FREIN PAS USÉ
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894005-24391-84391

EINGÄNGE SPS
INPUT PLC

ENTREES API
13809447 25

.1
0.

20
22

09
:0

4

000ECN626854
Goni H.25.10.2022

/18.B5/18.B5
24V+_X0124V+_X01

I7
DC532 B4

/21.D6
-KF22

+H
1.7

I6
DC532 B4

/21.D6
-KF22

+H
1.6

I5
DC532 B4

/21.D6
-KF22

+H
1.5

I4
DC532 B4

/21.D6
-KF22

+H
1.4

KODIERUNG
CODING
CODAGE

HUBWERK
HOIST GEAR

MÉC.DE LEVAGE

BIT 0
BIT 0
BIT 0

KODIERUNG
CODING
CODAGE

HUBWERK
HOIST GEAR

MÉC.DE LEVAGE

BIT 1
BIT 1
BIT 1

KODIERUNG
CODING
CODAGE

HUBWERK
HOIST GEAR

MÉC.DE LEVAGE

BIT 2
BIT 2
BIT 2

KODIERUNG
CODING
CODAGE

HUBWERK
HOIST GEAR

MÉC.DE LEVAGE

BIT 3
BIT 3
BIT 3
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AUSGÄNGE SPS
OUTPUT PLC
SORTIES API

13809447 25
.1

0.
20

22
09

:0
4

000ECN626854
Goni H.25.10.2022

/18.C3 24V-_X01

A1

A2

-Q3
+H

1L1 2T1

3L2 4T2

5L3 6T3

21 22

/56.E3

/58.C3

/53.C3

-Q3
+H

A1

A2

-Q50
+H

1L1 2T1

3L2 4T2

5L3 6T3

21 22

/56.E2

/11.C7

/52.B3

-Q50
+H

/58.C2
.3 .4

CI501-PNIO B2

/21.C5
-KF20

+H

3.0

DO0
DX581-S A0

/21.D5
-KF21

+H

2.4

O0

LÜFTER
FAN

VENTILATEUR

HUBWERK
HOIST GEAR

MÉC.DE LEVAGE

BREMSE
BRAKE
FREIN

HUBWERK
HOIST GEAR

MÉC.DE LEVAGE



E

D

C

B

F

A

E

D

C

B

F

A

87654321

87654321

LIEBHERR
Copyright (c)ÄNDERUNGS-NR. DATUM NAME

FREIGABE

GEPRÜFT

GEZEICHNET

DATUM NAME INDEX:

TYP

ZEICHN.-NR
ARTIKEL-CODE
BLATT
ORT
ANLAGE

VON
Tower Cranes

57

=S1
45KW 1G 1DRW EC-B WIW ABB-FU
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HUBWERK FU
HOIST GEAR FC

MÉC.DE LEVAGE FC
13809447 25

.1
0.

20
22

09
:0

4

000ECN626854
Goni H.25.10.2022

/11.C1
/11.C1
/11.C2

/18.C3

THERMO-
KONTAKT

MOTOR-
VOLLSCHUTZ

PE

BREMSE

ϑ

M
3~

LÜFTER

M
3~

BREMSE
GEÖFFNET

Br
em

se
Mo

tor
Mo

tor

-+
TK TK P1 P2

BREMSE
ABGENUTZT

FEN-01 FENA-21

/18.D3
/18.A5

WIW_L1
WIW_L2
WIW_L3

24V-_X01

A BC DE FG H

A B-X330 C

=B
+H

DE FG H

1 2 3 4 5 6 7 8 9

24V-_X01
24V+_X01

Drehimpulsgeber

-G300

=B
+H

bn gy rd BN gn pk bk W
H

SHA B N 5V A` B` N` 0V

DREHGEBER
ROTARY ENCODER

TRANSMETTEUR DE VITESSE

-X300

=B
+H

1 2 3 PE SH

-M301

=B
+H

U1 V1 W1 PE SH 11 12 PE 5 6 1 2 7 8 U V W PE 9 10

/58.F2 /54.C1 /58.F5 /53.B6 /11.E7 /54.C3

1 2 3 PE SH

PE

-R301

=H
+W

5,8Ω

/59.E6
-PE2 PE

21

SH

PE

-T1
+H

1 2 3 4 5 6 7 8 9
/57.C4

X31

L1 L2 L3 PE

U V W PESH

1 2 1 2 3 4 5 J6 1 2 3 4 5 6 J2 J1 7 6 5 4 3 2 1 1 2

1 2 3 4 1 2 3 J3 11 12 13 21 22 23 31 32 33 1 2 3 4R+ R- UDC-

1 2 3 4 5 6

+V
R

E
F

-V
R

E
F

AG
N

D

A
L1

+

A
L2

+

A
L2

-J1J2

D
IO

1

D
IO

2

A
O

1

A
L1

-

G
N

D

+2
4V

I
R

+/
U

D
C

+

R
-

U
D

C
-

AG
N

D

A
O

2

AG
N

D

B A B
G

N
D

J3 N
C

C
O

M

N
O

N
C

N
O

N
C

C
O

M

N
O

C
O

M

+2
4V

D

D
IC

O
M

+2
4V

D

D
IIL

D
IO

G
N

D J6 D
I4

D
I3

D
I2D
I1

D
I5

D
I6

O
U

T1

S
G

N
D

IN
1

IN
2

+2
4V 0V

D
I1

+

D
I1

-

D
I2

+

D
I2

-

ABB ACS-880

-T1
+H

XPOW XAI

XAO XD2D XOR1

XDIXD24

XSTO

XDIO

XOR2 XOR3

X31 X32 X33

X34

X1
/58

.B
5

/58
.B

6

/53
.C

2

/53
.C

4

/57.B7
/23.D4

75kW (WIW 45kW )
X2



E

D

C

B

F

A

E

D

C

B

F

A

87654321

87654321

LIEBHERR
Copyright (c)ÄNDERUNGS-NR. DATUM NAME

FREIGABE

GEPRÜFT

GEZEICHNET

DATUM NAME INDEX:

TYP

ZEICHN.-NR
ARTIKEL-CODE
BLATT
ORT
ANLAGE

VON
Tower Cranes

58

=S1
45KW 1G 1DRW EC-B WIW ABB-FU

Haid Patrick21.10.2022

894005-24391-84391

BREMSE
BRAKE
FREIN

13809447 25
.1

0.
20

22
09

:0
4

000ECN626854
Goni H.25.10.2022

MOTORVOLL-
SCHUTZ

ϑ

/41.A8
/41.A8

/42.A1
/42.A1

~ ~
+ -

12 14

11

-X320-E

1=B
+H

1

2
2 -X320-C

3

=B
+H

3

4
4

/57.E3
-M301

=B
+H

1 2

/57.E2
-M301

=B
+H

11 12 PE

43
3

43
1

-X144
8

-X1 44
9

P
E

3

-X1

+H
-T1

RÜCKMELDUNG
FEEDBACK

RETROSIGNAL

MOTORVOLLSCHUTZ
THERMISTOR MOTOR PROTECTION
PROTECTION TOTAL DU MOTEUR

HUBWERK
HOIST GEAR

MÉC.DE LEVAGE

6

/57.B3

DI6
+H
-T1

VERSORGUNG
SUPPLY

ALIMENTATION

MOTORVOLLSCHUTZ
THERMISTOR MOTOR PROTECTION
PROTECTION TOTAL DU MOTEUR

HUBWERK
HOIST GEAR

MÉC.DE LEVAGE

4

/57.B3

+24VD

26
25

26
25

-T2
+H 5 6 3 4

1 2

PE
270V/7A

1L
1

2T
1

3L
2

4T
2

5L
3

6T
3/56.F3

-Q3
+H.3

.4/56.F3
-Q3
+H

-F4
+H 1

2K6A

/52
.B

4



E

D

C

B

F

A

E

D

C

B

F

A

87654321

87654321

LIEBHERR
Copyright (c)ÄNDERUNGS-NR. DATUM NAME

FREIGABE

GEPRÜFT

GEZEICHNET

DATUM NAME INDEX:

TYP

ZEICHN.-NR
ARTIKEL-CODE
BLATT
ORT
ANLAGE

VON
Tower Cranes

59

=S1
45KW 1G 1DRW EC-B WIW ABB-FU

Haid Patrick21.10.2022

894005-24391-84391

EINSPEISUNG
SUPPLY

ALIMENTATION
13809447 25

.1
0.

20
22

09
:0

4

000ECN626854
Goni H.25.10.2022

-PE1

/14
.C

4

/17
.D

7
/5.

D2

/35
.A

2

/41
.A

2

/13
.A

3

PE
1

PE
2

PE
3

PE
4

PE
5

PE
6

PE
7

PE
8

PE
9

PE
10

PE
11

PE
12

PE
13

PE
14

PE
15

PE
16

PE
17

PE
18

PE
19

PE
20

PE
21

PE
22

PE
23

PE
24

PE
25

PE
26

PE
27

-PE2

/13
.E

2
/11

.D
3

/5.
D2

/51
.B

5
/51

.C
2

/17
.D

7
/57

.A
2

PE
1

PE
2

PE
3

PE
4

PE
5

PE
6

PE
7

PE
8

PE
9

PE
10

PE
11

PE
12

PE
13

PE
14

PE
15

PE
16

PE
17

PE
18

PE
19

PE
20

PE
21

PE
22

PE
23

PE
24

PE
25

PE
26

PE
27



E

D

C

B

F

A

E

D

C

B

F

A

87654321

87654321

LIEBHERR
Copyright (c)ÄNDERUNGS-NR. DATUM NAME

FREIGABE

GEPRÜFT

GEZEICHNET

DATUM NAME INDEX:

TYP

ZEICHN.-NR
ARTIKEL-CODE
BLATT
ORT
ANLAGE

VON
Tower Cranes

60

=S1
45KW 1G 1DRW EC-B WIW ABB-FU

Haid Patrick21.10.2022

894005-24391-84391

STECKER
PLUG
FICHE

13809447 25
.1

0.
20

22
09

:0
4

000ECN626854
Goni H.25.10.2022

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

PE

/35.E2

/35.E2

/35.E2

/11.D6

/11.D6

/11.D6

/35.E2

+D
-X11

/36.D2

/36.D2

/38.C2

/38.D2

/38.C3

/38.D3

/39.B4

/39.C4

/36.D4

/36.D4

/29.B1

/29.B1

/36.D2

+D
-X12

-X12
+D

-X11
+D

DREHWERK
SLEWING GEAR

MÉC.D´ORIENTATION

MOTOR (EN)
MOTOR (S)

MOTEUR (S)

DREHWERK
SLEWING GEAR

MÉC.D´ORIENTATION

WINDFREISTELLUNG
WIND RELEASE

MISE EN GIROUETTE



E

D

C

B

F

A

E

D

C

B

F

A

87654321

87654321

LIEBHERR
Copyright (c)ÄNDERUNGS-NR. DATUM NAME

FREIGABE

GEPRÜFT

GEZEICHNET

DATUM NAME INDEX:

TYP

ZEICHN.-NR
ARTIKEL-CODE
BLATT
ORT
ANLAGE

VON
Tower Cranes

61

=S1
45KW 1G 1DRW EC-B WIW ABB-FU

Haid Patrick21.10.2022

894005-24391-84391

STECKER
PLUG
FICHE

13809447 25
.1

0.
20

22
09

:0
4

000ECN626854
Goni H.25.10.2022

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

PE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

PE

1

2

3

4

5

6

/6.C1

/6.C1

/6.C2

/6.C2

/6.C2

+A
-X4

/16.C7

/16.D7

/16.C8

/16.D8

/16.D8

+A
-X5

/41.D6

/41.D7

/28.A6

/28.D6

/41.C8

/41.C8

/41.D7

/41.D7

/41.D7

+K
-X2

/41.D2

/41.D2

/41.D2

/41.D2

+K
-X1

-X2
+K

-X5
+A

-X4
+A

-X1
+K

KATZFAHRWERK
TROLLEY TRAVEL GEAR
MÉC.DE DISTRIBUTION

MOTOR (EN)
MOTOR (S)

MOTEUR (S)

KATZFAHRWERK
TROLLEY TRAVEL GEAR
MÉC.DE DISTRIBUTION

ZUBEHÖR
BELONGINGS
ACCESSOIRES

LICHTTRANSFORMATOR
LIGHTING TRANSFORMER

TRANSFORMATEUR D'ECLAIRAGE

HORN
HORN

KLAXON



E

D

C

B

F

A

E

D

C

B

F

A

87654321

87654321

LIEBHERR
Copyright (c)ÄNDERUNGS-NR. DATUM NAME

FREIGABE

GEPRÜFT

GEZEICHNET

DATUM NAME INDEX:

TYP

ZEICHN.-NR
ARTIKEL-CODE
BLATT
ORT
ANLAGE

VON
Tower Cranes

62

=S1
45KW 1G 1DRW EC-B WIW ABB-FU

Haid Patrick21.10.2022

894005-24391-84391

STECKER
PLUG
FICHE

13809447 25
.1

0.
20

22
09

:0
4

000ECN626854
Goni H.25.10.2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

4

26

32

31

30

29

28

27

25

24

16

22 15

1421

20 13

19 12

17

18 11

10

9

8

7

6

5

3

2

1

23

PE

11

1

3

2

4

12

PE

1

3

4
5

6

2

1

2

3

4

5

6

7

8

1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12-X2

+F

/42.B2

/42.B2

/19.C5

/19.A3

/42.B3

/42.B5

/39.D7

/39.A2

/39.D2

/39.B7

/42.B6

/43.A1

/43.A1

/43.A2

/43.A2

/43.A2

/43.A2

/43.A2

/43.A2

/43.A3

/43.A3

/43.A3

/43.A3

/43.A3

/43.A4

/43.A4

/43.A1

/11.C2

/11.C2

/11.C3

/11.C3

+F
-X1

-X1-A
+A

/5.D4

/5.D4
/5.D4

/5.D4

-X1-B
+A

/6.D7

/6.D6

/6.D5

/6.D8

/13.E4

/13.E2

-X1-C
+A

/19.C2
/19.C2
/24.E2
/15.B3

-X1-D
+A

-X1
+F

-X2
+F -X1

+A

FAHRWERK
TRAVELLING GEAR

L´ENSEMBLE DE TRANSLATION

ZULEITUNG
SUPPLY LINE

LIGNE DIALIMENTATION

VERBINDUNG
CONNECTION

RACCORDEMENT

TURMUNTERTEIL
TOWER LOWER SECTION

PARTIE INFÉRIEURE DU MÂT

VERBINDUNG
CONNECTION

RACCORDEMENT

STEUERSTAND
CONTROL STAND

POSTE DE COMMANDE



E

D

C

B

F

A

E

D

C

B

F

A

87654321

87654321

LIEBHERR
Copyright (c)ÄNDERUNGS-NR. DATUM NAME

FREIGABE

GEPRÜFT

GEZEICHNET

DATUM NAME INDEX:

TYP

ZEICHN.-NR
ARTIKEL-CODE
BLATT
ORT
ANLAGE

VON
Tower Cranes

63

=S1
45KW 1G 1DRW EC-B WIW ABB-FU

Haid Patrick21.10.2022

894005-24391-84391

STECKER
PLUG
FICHE

13809447 25
.1

0.
20

22
09

:0
4

000ECN626854
Goni H.25.10.2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

PE
1

2

5

4

3

6

7

1
5

2/3/4/6

1

2

5

4

3

6

7

1
5

2/3/4/6

1

2

5

4

3

6

7

1
5

2/3/4/6

1

2

5

4

3

6

7

1
5

2/3/4/6

1

2

5

4

3

6

7

1
5

2/3/4/6

1

2

5

4

3

6

7

3/6/7
1/2/4/5

/48.A7

/48.A7

/48.A7

/48.B7

/48.B7

/48.B7

/48.B7

/48.B7

/48.B7

/48.C7

/48.C7

/48.C7

/48.C7

/48.C7

/48.C7

/48.C7

/48.D7

/48.D7

/48.D7

/48.D7

/48.D7

/48.D7

/48.D7

/48.D7

/48.D7

+P
-X11

-X12
+A /24.D4

/24.D4

/24.D4

-X9
+A /25.C3

/25.C4

/25.C4

-X14
+A /25.C2

/25.C2

/25.C2

-X8
+A /24.D6

/24.D6

/24.D6

-X11
+A /25.C7

/25.C7

/25.C7

-X2
+A

/23.C4
/23.C4-X11

+P

KLETTERHYDRAULIK
HYDRAULIC CLIMBING UNIT

GROUPE HYRAULIQUE DE TÉLESCOPAGE

AUSLADUNG
RADIUS
PORTEE

SENSORSTECKERFELD S1
SENSOR BOARD S1

BORNIER DES CAPTEURS S1
DREHWERK

SLEWING GEAR
MÉC.D´ORIENTATION

WIND
WIND
VENT

LAST
LOAD

CHARGE

SENKTIEFE
HOOK LEVEL

HAUTEUR SOUS CROCHET

BUS-STECKDOSE
BUS-PLUG SOCKET

PRISE DE COURANT BUS

1 3

STEUERSTAND
CONTROL STAND

POSTE DE COMMANDE

RESERVE
SPARE

PIECE DE RECHANGE

2

RESERVE
SPARE

PIECE DE RECHANGE



E

D

C

B

F

A

E

D

C

B

F

A

87654321

87654321

LIEBHERR
Copyright (c)ÄNDERUNGS-NR. DATUM NAME

FREIGABE

GEPRÜFT

GEZEICHNET

DATUM NAME INDEX:

TYP

ZEICHN.-NR
ARTIKEL-CODE
BLATT
ORT
ANLAGE

VON
Tower Cranes

64

=L
45KW 1G 1DRW EC-B WIW ABB-FU

Haid Patrick21.10.2022

894005-24391-84391

KABINE/STEUERSTAND
CABIN/CONTROL STAND

CABINE/POSTE DE COMMANDE
13809447 25

.1
0.

20
22

09
:0

4

000ECN626854
Goni H.25.10.2022

=S1/5.D4
=S1/5.D4
=S1/5.D4

=S1/13.F2

=S1/6.D7
=S1/6.D6

=S1/6.D5
=S1/6.D8

=S1/13.F4
=S1/13.F2

=S1/19.C3
=S1/19.C3

=S1/23.E4

=S1/24.E3
=S1/15.A3

=S1/5.D4

=L
KABINE 
CABIN 

CABINE 

(SIEHE SEPARATER SCHALTPLAN)
(SEE SEPARATE CIRCUIT DIAGRAM)
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COMMUTATEUR ¡ CL  TRANSPORT DE PERSONNES

*
6

L1.80
L2.81
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X:X

999

AUSSENSEITE LINKS
OUTSIDE LEFT

CÔTÉ EXTÉRIEUR GAUCHE

INNENSEITE LINKS
INSIDE LEFT

CÔTÉ INTÉRIEUR GAUCHE

VORDERANSICHT MIT TÜR(EN) (INNEN)
FRONT VIEW WITH DOOR(S) (INSIDE)

VUE D’AVANT AVEC PORTE(S) (A L´ INTÉRIEUR)

INNENSEITE UNTEN
INSIDE BOTTOM

CÔTÉ INTÉRIEUR BAS

10

VORDERANSICHT (INNEN)
FRONT VIEW (INSIDE)

VUE D’AVANT (A L´ INTÉRIEUR)

VORDERANSICHT MIT TÜR(EN) (AUSSEN)
FRONT VIEW WITH DOOR(S) (OUTSIDE)

VUE D’AVANT AVEC PORTE(S) (A L'EXTERIEUR)

Risk of electric shock!
Dangerous voltage is present for 20 minutes after switching off the power supply. 
Wait for 20 minutes after switching off.

Risque d’électrocution !
Présence d’une tension de contact dangereuse pendant 20 minutes après la coupure de l’alimentation.
Après la coupure attendre encore 20 minutes.

Risko eines elektrischen Schlages!
Berühungsgefährliche Spannung steht für 20 Minuten nach abschalten der Versorgung an.
Nach abschalten 20 Minuten warten.

Risk of electric shock!
Dangerous voltage is present for 20 minutes after switching off the power supply. 
Wait for 20 minutes after switching off.

Risque d’électrocution !
Présence d’une tension de contact dangereuse pendant 20 minutes après la coupure de l’alimentation.
Après la coupure attendre encore 20 minutes.

Risko eines elektrischen Schlages!
Berühungsgefährliche Spannung steht für 20 Minuten nach abschalten der Versorgung an.
Nach abschalten 20 Minuten warten.

918918

SerienNr.:
Typ:

StromlaufplanNr.:
Betr.Span.:

Art.code:

900

lk =lu =
Components Biberach GmbH
88400 Biberach / Germany

13809447

400V/440V/50-60Hz
4005-24391-84391

XX

170A 5kA

S1 EC-B 45KW 1G 1DRW AC500
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LIEBHERR Liebherr-Werk Biberach GmbH

88400 Biberach / Germany
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ACHTUNG ! Steckverbinder darf nicht unter
Spannung gesteckt oder getrennt werden.

CAUTION ! Pin-and-socket connector must not be
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être connecté ou déconnecté sout tension.
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Zeichenerklärung für LIEBHERR-Kran-Schaltschränke
Kennbuchstaben für
die Kennzeichnung des Einbauortes
eines Betriebsmittels

Kennbuchstaben für die Kennzeichnung
der Art eines Antriebes

Kennbuchstaben für die Kennzeichnung der Art eines Betriebsmittels

Version 1.4
 EN 61346-1/2

Kenn-
buch-
stabe

Einbauort der elektr.
Betriebsmittel

Schalt-
schrank
Pult Nr.

Kenn-
buch-
stabe

Schaltschrank /
Klemmenkasten

Steuerpult / Steuerstand

Widerstandsschrank

Elektronik

Einbauort der Elektr.-
Geräte am Kran

Drehbühne
Gegenausleger
Ausleger
Turmspitze
Unterwagen /
Portal / Stütze
Turm /
Zwischenstück
Brücke
Feststütze
Pendelstütze
Katze
Kabine

Allgemeiner Einbauort

Allgemeine
Steuerung

Beruhigungs-
winde
Twistlock
Drehwerk
Einziehwerk
Fahrwerk
Greifer
Hubwerk
Kabine
Montagewinde
Katzfahrwerk
Listeinrichtung
Magnet
Leitungstrommel

Hydraulik

Spreader
Trimmeinrichtung

Hilfshubwerk
Hilfseinziehwerk
Teleskopierwerk

Art oder Ort
des Objektes

Hauptschütz /
Heizung /
Beleuchtung /
Dieselsteuerung

Motorgreifer

Lastmagnet

Beispiele Zweck oder Aufgabe
des Betriebsmittels Beispiele

Zwei oder mehr
Zwecke/Aufgaben
Umsetzer von nicht elektr.
auf elektrische Größen
und umgekehrt
Speichern von Material,
Energie oder Informationen
-
Kühlen, Heizen, Beleuchten

Schützen von Personen,
Einrichtungen usw.

Erzeugen von Energie, Signalen

-
-
Verarbeiten von Signalen
und Informationen
-
Bereitstellung  von Dreh- oder
Linearbewegung
-
Darstellung von Informationen
Anzeigen, Melden, Messen

Schalten von Energie-, Signal-
oder Materialfluss

Begrenzung, Stabilisierung
von Energie

Betätigung

Energieumwandlung unter
Beibehaltung der Energieart

Halten, Befestigen
Verarbeiten von Materialien

Leiten oder Führen von Energie

Verbinden, Stecken, Klemmen
-
-

Gerätekombinationen

Positions-, Näherungsschalter, Endschalter, Pilotschalter, Sensor, Messwandler,
Messelement, Bewegungsmelder, Tachogenerator, Fotozelle, Schutzrelais

Plattenspeicher, Magnetbandgeräte, Pufferbatterie, RAM, ROM, EEPROM,
Speicherkarte, Kondensator,
-
Beleuchtungseinrichtungen, Heizeinrichtungen, Boiler, Laser, Glühbirne,
Leuchtstofflampe, Radiator
Sicherungen, Schutzschalter, Leitungsschutz, Überspannungsableiter, Sperren,
Trennsicherungen, thermischer Überlastauslöser

Leistungsgeneratoren, Generator, Brennstoffzelle, Trockenzellen-Batterie,
Solarzelle, Signalgenerator, Dynamo
-
-
Hilfsschütze, Hilfsrelais, Blinkrelais, Zeitrelais, CPU Zentraleinheit, Elektronenröhre,
Steuerventile, Regler, Prozessrechner, Binär/Analogbaustein

Motoren, Stellantriebe, Linearantriebe, Betätigungsspulen

Anzeigende, schreibende und zählende Meßeinrichtungen, optische oder
akustische Signalgeber, Uhr, Linienschreiber, Lautsprecher

Leistungsschütz, Leistungsschalter, Trennschalter, Motorschutzschalter,
Motoranlasser, Sicherungs-Trennschalter, Lastschalter (Halbleiter),  Transistor,
Thyristor, Ventile

Einstellbare Widerstände, Potentiometer, Regelwiderstände, Shunts,  Diode,
Nebenschlußwiderstände, Heißleiter, Drosselspulen, Anlasser

Taster, Steuerschalter, Wahlschalter, Drehwähler, Koppelstufe, Wähler,
Signalgeber, Maus, Lichtgriffel

Spannungswandler, Stromwandler, Übertrager, Umformer (AC/DC, DC/DC,
DC/AC), Frequenzwandler, Gleichrichter, Verstärker, Diskriminator, Demodulator,
Umformer, Inverter, Umsetzer, Umrichter, Wechselrichter, Antenne
Isolator
Filter

Leiter (elektr.), Kabel, Sammelschienen, Hohlleiter, Informationsbus,
Lichtwellenleiter
Trennstecker, und -steckdosen, Prüfstecker, Klemmenleisten, Lötleisten

= +
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1 -..

1 -..

oder

Kenn-
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laufende Nr.20

2.Datenstelle
nach DIN 9779-2
Beispiele

Ke
nn

bu
ch

sta
be

F

G

H

J

K

Z

Elektr. Baugrupen,
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Hydr. Ventile,
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Key to Identification Codes for LIEBHERR Crane Switchgear cabinets
Code letters to identify
installed location of
operating equipment

Code letters to identify nature of drives Code letters to identify nature of operating equipment

Version 1.4
 EN 61346-1/2

Code
letter

Installed location of
electrical operating
equipment

Switch-
gear
cabinet
panel
no.

Switchgear cabinet /
terminal box

Control desk /
control stand

Resistor cabinet

Electronic equipment

Installed position of
electrical equipment
on crane

Slewing platform
Counterjib
Jib
Tower head
Undercarriage /
Portal / Column
Tower /
Intermediate section
Gantry
Fixed upright
Movable upright
Trolley
Cabin

General installed
location

General control
systems

Steadying winch

Twistlock
Slewing gear
Luffing gear
Travel gear
Grab
Hoist gear
Cabin
Erecting winch
Trolley travel gear
List device
Electromagnet

Cable drum

Hydraulics

Spreader
Trimming device

Auxiliary hoist gear
Auxiliary luffing gear
Telescoping gear

Nature or location
of object

Main contactor /
heating /
lighting /
diesel engine
control

Motor grab

Load handling
magnet

Examples

Two or more purposes 
or functions
Converters from non-electrical to 
electrical values and vice versa

Storage of material, energy or 
information
--
Cooling, heating, lighting

Protecting persons,
equipment etc.

Generating energy, signals

--
--
Processing signals and 
information

--
Providing slewing or 
linear motion
--
Presentation of information, 
Displaying, Indicating, Measuring

Switching energy flow, 
signal flow or material flow

Limitation, stabilization of energy

Operation

Power conversion maintaining 
the kind of energy

Retaining, fastening
Processing materials

Conducting or 
carrying energy
Connecting, plugging in, jamming
--
--

Combinations of equipment

Position switch, proximity switch, pilot switch, sensor, measuring transducer,
measuring element, motion detector, tacho-generator, photo cell, protective relay

Disk memories, magnetic tape equipment, buffer battery, RAM, ROM, EEPROM,
memory card, capacitor

Lighting equipment, heating equipment, boiler, laser, incandescent lamp,
fluorescent lamp, radiator
Fuses, protecting switches, line protection, overvoltage diverters, suppressors
and traps, isolating fuses, thermal overload release

Power generators, generators, fuel cell, dry- cell battery, solar cell, signal-
generator, dynamo
--
--
Auxiliary contactors, auxiliary relays, flasher relays, relay timers, CPU central
processing unit, electron tube, control valves, controllers, process control 
computer, binary/analog module
--
Motors, actuating drives, linear drives, actuating coils

--
Display, pen-recorder and counter measuring devices, visual or audible warning 
devices, clock, line recorder, loudspeaker

Power contactor, power-circuit switch, isolating switch, motor protection switch, 
motor starter, fuse disconnecting switch, load brake switch (semiconductor),
transistor, thyristor
Variable resistors, potentiometer, adjustable resistor, shunts, diode, shunt resistors, 
thermistor, chokes, starter

Key and button switches, limit switches, control switches, selector switches, rotary 
switches, coupling stage, selectors, signal transmitter, mouse, light pen
Voltage transformer, current transformer, transducer, rectifier (AC/DC, DC/DC, 
DC/AC), frequency converter, rectifier, amplifier, discriminator, demodulator, static 
frequency converter, inverter, converter, DC-AC inverter, antenna
Insulator
Filter

Conductor (electrical), cables, busbars, hollow conductors, data bus, optical 
waveguide
Connecting plug and sockets, test plugs, terminal strips, solder tag boards
--
--
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No.
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Equipment
in switchgear
cabinet no.1

+H

Hoist gear

-KF1

PLC unit
serials no. 20

OR

=C

Jib

+K

Trolley travel gear

-B20

Limit switch
serials no. 20

2nd data position
according to
DIN 9779-2
ExamplesC
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e 
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r

F

G
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J
K

Z

Assembly of elektr. 
components,
PLC, I/O

Hydraulic valves,
control block

Combined 
functions

Code
letter

Code
letter

Purpose or function of 
operating equipment

Examples

Code
letter
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